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更新延命配水池計画平面図
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別紙４－1

別途工事の送水管φ400
との接続箇所Ａ点

Ｃ点

応急給水施設用
バタフライ弁の設置Ｅ点
（広場内に設置）

清里水源地送水管の新設連絡管φ500
との接続箇所Ｂ点

排水ピット

排水先

全体配置計画図
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工事用仮設道路計画平面図


