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本質問回答書は、平成３０年１０月３１日（水）から平成３０年１１月１２日（月）までに

受け付けた、大牟田市延命配水池更新工事入札説明書等（入札参加資格に関すること以外）につ

いての質問への回答を記載したものです。 

なお、本質問回答書は、入札説明書等と一体のものとします。 



入札説明書等（入札参加資格に関すること以外）についての質問及び回答

№ 資料名 頁
質問項目

（タイトル）
内容 回答 備考

1 実施方針 10

リスク分担表
その１
No.２８不可抗力
リスク

３ (1) ②

不可抗力リスクNO.２８の取り扱いに
おいて、事業者が△：従たるリスクの
負担となっておりますが、通常の予見
可能な範囲を超える不可抗力により発
生した損害は、一般的に事業者のリス
ク負担は無いと考えますがいかがで
しょうか。

契約書（案）第８４条をご参照くださ
い。本事業においては、事業者に負担
を求めます。

2 実施方針 11
リスク分担表
その１
※１

３ (1) ②

※１に一定の金額までを事業者負担と
ありますが、金額を明示下さい。

契約書（案）第８４条をご参照くださ
い。

3 実施方針 16
土地の使用に関す
る事項

４ (3)

仮設道路及び施工ヤードについて協議
の結果、技術提案書に示すものに対し
て大幅な変更となった場合は変更契約
の対象となるのでしょうか。

協議のうえ、変更契約の対象とする場
合があります。

4 入札説明書 1 契約方式 １ (7)

本事業は、総価契約単価合意方式と
なっていますが、単価包括合意方式も
しくは単価個別合意方式のどちらでも
選択可能でしょうか。また、合意を行
う時期は、いつ頃でしょうか。

単価個別合意方式又は包括的単価個別
合意方式（単価包括合意方式は制度改
定前の旧名称）のどちらでも選択可能
です。合意時期については、どちらの
方式を選択した場合も実施設計完了後
を予定しています。

5 入札説明書 7
工事技術者の配置
時期と拘束

３ (1) エ (ｱ)

配水池を実施する構成員の現場代理人
及び監理技術者は工事施工期間中とあ
りますが、コリンズの登録時期も設計
が完了し、実工事施工時期の登録でよ
いですか。

契約締結後１０日以内に、コリンズへ
の受注登録を行ってください。

該当箇所



6 入札説明書 8 同等要件での変更 ３ (1) エ (ｲ)

実施設計期間が約１年間ありますが、
同等資格を有する社員であれば、変更
可能でしょうか。

実施設計期間についての定めはありま
せん。工事技術者の変更については、
変更理由を本市に書面で提出し、やむ
を得ないと本市が認めた場合は変更可
能です。

7 入札説明書 15
技術提案書添付資
料

４ (6) ア

添付資料の大きさはＡ４縦又はＡ３の
片面印刷でよろしいでしょうか。ま
た、Ａ４に畳み込んで添付すればよろ
しいでしょうか。

Ａ４縦の場合は両面印刷とし、Ａ３横
の場合は片面印刷し、Ａ４に折り畳ん
で添付してください。

8 入札説明書 18 ヒアリングの実施 ４ (12)

ヒアリングに関して、参加人数の制限
はありますでしょうか。また他の構成
員や協力企業の参加は可能でしょう
か。

会場の都合もあり、参加人数について
は６名以内とします。また、他の構成
員や協力企業の参加は可能です。

9 要求水準書 1
要求水準書の位置
付け

１ (1)

「本書に明記されていない事項であっ
ても、本事業を実施する民間事業者の
責任において、完備又は遂行するもの
とする。」と記載されていますが、本
書に明記されていない事項は、発注者
と事業者で協議を行い、完備又は遂行
するものではないでしょうか。

要求水準書は、１（１）に示すとお
り、本市が要求する水準を示すもので
あり、基本的な要求事項を定めたもの
です。このため、本書に基づき提案さ
れた内容を実施するための必要な事項
は、本書に明記されていなくても事業
者の責任において完備又は遂行してく
ださい。

10 要求水準書
5

11
業務範囲

２

３

(3)

(2)

②

③

ア (ｱ) ｂ

５頁に「本施設等の建設に必要な許認
可及び各種申請等の手続（公園管理者
等の手続含む。）」、１１頁に「事業
者は、本事業を履行するために必要な
各種申請及び届出について、本市に確
認の上、事業工程に支障をきたさない
ように実施すること。」と記載されて
いますが、事業者が行う許認可及び各
種申請、届出を明示下さい。

明示は行いません。必要に応じて事業
者が実施してください。



11 要求水準書 6
事業者が行う業務
範囲

２ (3) ② イ (ｲ)

延命公園内の一部を借地することは可
能でしょうか（駐車場を含む。）。

工事用施設及び工事用材料置場につい
ては、公園利用に著しい支障を及ぼさ
ず、かつ、必要やむを得ないと認めら
れ、公園管理者の許可を受けた場合は
占用可能です。なお、駐車場は原則占
用できません。

12 要求水準書 6
事業者が行う業務
範囲

２ (3) ② イ (ｲ)

延命中学校跡の一部を借地し、工事事
務所設置、資材置場及び工事関係者車
両駐車場として使用することは可能で
しょうか。

不可です。

13 要求水準書 6 関連工事 ２ (3) ② イ (ｲ) ｅ

「関連工事との調整」とは、どのよう
な工事が予定されているのか明示下さ
い。

要求水準書３（３）⑧アをご参照くだ
さい。

14 要求水準書 7
建築基準法
高さ制限

３ (1) ②
表
3-1

表３－１本施設の敷地条件に「絶対高
さ：１５ｍ（第３種風致地区のた
め）」と記載されていますが、対象と
なるのは、地上部から配水池ドーム屋
根の天端までと考えてよろしいので
しょうか。また、ドーム屋根上に設け
る手摺や飾り柱は１５ｍ以上となって
もよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。なお、建築物
の高さは、建築基準法施行令第２条第
１項第６号による高さの取扱いに準じ
る（平均地盤面から搭屋などを除く部
分までの高さ）こととなります。

15 要求水準書 12
一般事項公共用水
域の定義

３ (3) ① カ

発注者が想定している公共用水域をご
教示ください。

排水管の排水先である水路及び諏訪川
になります。

16 要求水準書 12
公共用水域の水質
環境

３ (3) ① カ

現場からの排水等に関して、当該地区
においての水質環境の規定値設定等を
明示下さい。

明示は行いません。事業者がご確認く
ださい。



17 要求水準書 17
（２）土木施設に
関する要件
③配水池

４ (2) ③ エ

「既設配水池は、断水できないことか
ら運用しながらの工事とし、～」と記
載されていますが、配管切替時の一時
断水は可能でしょうか。また、可能で
あれば一時断水可能時間を明示下さ
い。

不可です。

18 要求水準書 17
緊急遮断弁の設置
位置

４ (2) ③

オ

カ

オに「緊急遮断弁は適切な場所に設
置」とあり、カに「緊急遮断弁は配水
池と一体構造となる弁室に設置」と記
載されていますが、緊急遮断弁の設置
場所は、配水池に一体となる弁室に設
置することが要求事項との判断でよろ
しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

19 要求水準書 17
（２）土木施設に
関する要件
③配水池

４ (2) ③ コ

配水池本体の形状・色調について制約
はありますでしょうか。

配水池建設に当たっては、風致地区内
における建築等の規制に関する届出並
びに景観計画に基づく届出が必要とな
ります。詳しくは、大牟田市のホーム
ページをご確認ください。

20 要求水準書 17
（２）土木施設に
関する要件
③配水池

４ (2) ③ サ

「配水池と一体構造とした展望施設を
設け、既設延命配水池の展望施設の高
さ以上とすること。」と記載されてい
ますが、最大高さ制限はありますで
しょうか。

ありません。

21 要求水準書 17
（２）土木施設に
関する要件
③配水池

４ (2) ③ ス

「配水池には、電気室もしくはこれに
相当するスペースを設けること。ただ
し、電気設備の更新や増設に配慮した
広さとすること。」と記載されていま
すが、電気設備の更新や増設時に必要
な広さを具体的に明示下さい。

明示は行いません。事業者がご提案く
ださい。

22 要求水準書 17
（２）土木施設に
関する要件
④送水管

４ (2) ④ ア

ありあけ浄水場からの送水管Φ４００
との接合位置は、別紙４－１（全体配
置計画図）からＡ点が公道上であると
読み取れますが、夜間作業や矢板設置
等の制限はあるのでしょうか。

Ａ点は公園内です。なお、夜間作業及
び矢板設置等の制限はありません。



23 要求水準書 17
（２）土木施設に
関する要件
④送水管

４ (2) ④ エ

清里水源地からの送水管Φ５００の布
設替えは、断水できるとありますが、
最大断水可能期間を明示下さい。

明示は行いません。断水時間について
は、本市と協議のうえ決定します。

24 要求水準書 18 配水管布設位置 ４ (2) ⑤ ア

配水管の布設は新設配水池からＣ点ま
でとすることが要求事項であり、布設
ルートは技術提案との解釈でよろしい
でしょうか。（別紙４－１に示された
布設ルートや布設延長は基本計画案と
の解釈）

お見込みのとおりです。

25 要求水準書 18
（２）土木施設に
関する要件
⑥排水管

４ (2) ⑥ ウ

「残留塩素を中和するための設備（排
水ピット）を設けること。」と記載さ
れていますが、施設の形状およびどの
ような中和設備を配置するか明示下さ
い。

残留塩素を中和するための施設として
排水ピット（グレーチング付溜桝）を
設置してください。なお、中和剤（水
溶液）の滴下装置及び撹拌装置の設置
は不要です。

26 要求水準書 18
（２）土木施設に
関する要件
⑦配水池廻り配管

４ (2) ⑦ オ

仕切弁の仕様を明示下さい。 要求水準書４（１）④をご参照くださ
い。

27 要求水準書 18
土木施設に関する
要件
仮設道路

４ (2) ⑨ イ

園路として復旧する仮設道路は、工事
完了後は歩行者専用として計画してよ
ろしいでしょうか。

園路は公園の管理用道路としても使用
します。公園管理用の車両が通行でき
るように計画してください。

28 要求水準書 19
公園内整備（復
旧）

４ (2) ⑪ ア

既設配水池の撤去跡地復旧についての
留意点「現状の機能を確保することを
基本としたうえで」の基本の判断は、
緑地率（新設配水池建設において伐採
せざるを得ない樹木）との解釈でよろ
しいでしょうか。

緑地率に限らず、市民の憩いの場とし
ての広場機能の確保を含みます。ま
た、工事に支障となった施設について
も考慮してください。



29 要求水準書 19
電気設備に関する
要件

４ (3)

電気設備においてメーカー指定等はあ
りますか。

ありません。

30 要求水準書
別紙
４－１

配水池及び展望施
設

図では更新延命配水池１基（１重丸）
で表現されていますが、２池式とする
ことは可能でしょうか。可能な場合、
各々展望施設は必要でしょうか。

可能です。また、２池式とした場合
は、それぞれに展望施設が必要です。

31 要求水準書
別紙
４－１

全体配置計画図

別紙４－１に示されている更新延命配
水池位置の変更は可能でしょうか。ま
た、配水池位置変更により布設替え
（バイパス工事）が不要となった場
合、新設配水池への流入管整備のみと
してよろしいでしょうか。

前段については、既設配水池の南側に
限り可能です。ただし、ありあけ浄水
場から流入する送水管Φ５００ｍｍの
布設替えは不可です。後段について
は、位置の変更により、清里水源地か
ら流入する送水管Φ５００ｍｍが支障
とならなかった場合は、要求水準書４
（２）④イに示す布設替えは必要あり
ません。なお、要求水準書別紙４－１
（全体配置計画図）に示すとおり、あ
りあけ浄水場から流入する送水管と清
里水源地から流入する送水管が合流し
て本新設配水池に流入するよう整備し
てください。

32 要求水準書
別紙
４－１

掘削規制区域

更新延命配水池の計画位置が示されて
いるが、既設配水池周辺における埋蔵
文化財などによる掘削規制区域をご明
示下さい。

埋蔵文化財などによる掘削規制区域は
ありません。ただし、既設配水池の北
側に三角点があります。

33 要求水準書 別紙９ 名称の確認

「共同浄水場」（図の左下）とは「あ
りあけ浄水場」との解釈でよろしいで
しょうか。また、「水源センター」と
は「清里水源地」との解釈でよろしい
でしょうか。

お見込みのとおりです。



34 要求水準書 別紙９
清里送水管の電動
弁

清里水源地からの送水管に設置された
電動弁が対象範囲の赤枠内となってい
ますが、電動弁は既設のまま使用との
解釈でよろしいでしょうか。（計装設
備の項目「延命配水池電動弁開度」と
して当事業に含まれる）

既設の電動弁は使用しません。本新設
配水池においては、送水管に電動弁を
使用することは想定していません。な
お、要求水準書別紙９（計装フロー
シート）は、既設配水池の監視項目等
を表しています。

35 要求水準書
別紙資料のＣＡＤ
データ

公表資料の要求水準書別紙１，２，４
－１，４－２，５－１，５－２，５－
３，５－４，５－５，５－６，５－
７，７－１，８－１，８－２，９，１
０－１，１０－２，１０－３，１０－
４のＣＡＤデータを配布いただけます
でしょうか。

要求水準書別紙のうち、ＣＡＤデータ
が存在するものについては、本事業の
契約締結後、受注者に提供します。

36 契約書（案） 12
第２４条（電波障
害等対策）

第24
条

(1)
～
(5)

発注者が想定している、第２４条に示
されている下記の調査範囲をご教示く
ださい。
（１）電波障害調査（構造物によるテ
レビ受信障害調査報告の提出等を含
む。）
（２）騒音及び振動
（３）臭気
（４）車両交通
（５）家屋調査

要求水準書の内容を踏まえ、事業者が
ご提案ください。

37 様式集 11 技術提案設計図

技術提案書の説明資料として添付する
図面は、１１頁（注２）に示された図
面のみとの解釈でよろしいでしょう
か。

お見込みのとおりです。

38 様式集 22～33 提案書様式

提案書の枠の大きさ（余白の幅）は変
更可能でしょうか。枠外の説明文は削
除可能でしょうか。

２０ｍｍ以上の余白を確保したうえ
で、変更可能です。また、説明文につ
いては、削除可能です。



39 入札成立

入札参加者が１者であった場合、入札
成立となるのでしょうか。

入札参加者が１者の場合においても、
ヒアリング及び開札は実施します。た
だし、入札説明書４（９）又は（１
０）に該当する入札は、延期等又は無
効とします。


